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Data
) - sporzqdzenia
Sprawozdam’e z badan nr : LSW/600/UZ2020/2015 sprawozdania:
*r sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym probki 29 pazdziern ik 2015

Egz. {4 /O

Prébka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ2020/2015

Data rejestracji:

Ocena stanu:
Pobierajgcy:
Zleceniodawca:
Nazwa :

Adres:

2015-10-28

brak uwag

Laboratorium Badania Wod PSSE Plock

Gmina Nowy Duninéw

09-505 Nowy Duninéw, Osiedlowa 1

Opis prébki wg protokotu pobrania nr: HKL/UZ 337/15

Miejsce/adres pobrania prébki: ~ Nowy Duninéw, ul. Diuga 2

Punkt poboru probki: Osrodek Zdrowia - kran w gabinecie zabiegowym
Pochodzenie prébki wodocigg publiczny Nowy Duninow

Data pobrania probki: 2015-10-28

Data rozpoczecia badan: 2015-10-28

Data zakoriczenia badani fizykochemicznych: 2015-10-29

Data zakoriczenia badan mikrobiologicznych: 2015-10-29

Odstepstwa od badan i badania brak
niezgodne z wymaganiami

Zalgcznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VII z dn.24.01.2011 Po wypelnieniu informacje chronione
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*
Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/UZ2020/2015
* nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym probki
Wyniki badan fizykochemicznych
* * % N ajwyz'sza
Lp Nazwa oznaczenia Jednostka Nofmadrocedura Wynik dopuszczalng
badawcza g
zawartos¢
! Barwa (N/A) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 3+] (pH=8,2 -
pomiar po filtracji
probki)
2 Metnosé (A) NTU PN-EN ISO 7027: 2003 0,52+0,08 1
3 Stezeme Jjonéw wodoru CDI‘[) - PN-EN ISO 10523:2012 7,8+0,1 6,5-9,5
(N/A)
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (A) #S/Cm PN-EN/27888:1999 264+3 2500
b Zapach (N/A) u LSC/PBZ4 0-0 wya’ I 201/ akceptowalny akceptowalny i
6 Smak (N/A ) ~ LSC /PBZ4 0 0 wvd[ 2011 akceptowalny akceptowalny
7 Amonowy jon (A) rng/l PN- ISO 7150 l 2()02 0,06+0,01 0,5 7
Osoba autoryzujqca wyniki badar fizykochemicznych mgr inz. Hanna Szczesna H ' SW Stu— ’
Wyniki badan mikrobiologicznych
* Najwyzsza
i Nazwa oznaczenia Norma/ procedura Wynik - dopuszczalna
P badawcza L Xx*
zawartos¢
I Liczba bakterii grupy coliw 100 ml (A) Jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto) 0
2 chzba bakteru E. coliw l 00 ml (A) jlk PN EN ISO 9308-1 2014 0 (nie wykryto) 0
Osoba autoryzujgca wyniki badan mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski 9 } B
- (A) - oznaczenie wykonywane metoda akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywdre tefoda nieakredytowang

o Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95%4

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody pr.
(Dz.U. Nr 61 poz. 417) z p6Zniejszymi zmianami

Wyniki badania odnoszq si¢ wylgcznie do badanej prébki
Sprawozdanie z badan nie moze by¢ kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w calosci
Reklamacje mozna skladaé w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badar

i wspétczynniku rozszerzenia k=2
naczonej do spozycia przez ludzi

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotariski

KIEROWNIK

mgr Tomdsz

zpotanski
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